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Data zlecenia: 04.04.2023 Zleceniodawca
Nr zlecenia:  23/129/7 Migdzygminny Zwiazek Wodociggéw i Kanalizacji w

'L

)

A}

Nr prébki:  23/189/W/z Strzelcach Wielkich % ,—-/-—__-\\}
Strzelce Wiclkie 84 AN
63-820 Piaski

Miejsce pobrania: SUW Wymystowo - woda uzdatniona wprowadzana do sieci

Data/godzina pobramia:  04.04.2023 - 10:15

Osoba pobierajgca: Sylwia Széstak -pracownik ZWiK (uprawnienic WSSE Gorzéw Wikp.Nr 65/2018 z dnia 14.06.2018)

Rodzaj prébki: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Metodyka pobierania: woda do picia — PN-ISO 5667-5:2017-10 (A) , woda do oznaczeni mikrobiologicznych — PN-EN ISO
19458:2007 z wykp.4.4.4,4.4.514.4.6 (A)

Metoda pobierania: reczna
Stan prébki: Temperatura prébki w momencie Data dostarczepia prébek do  Data rozpoczecia  Data zakohczenia
zgodny z wymaganiami  pobrania® [*C]: 8,8 +0,1 laboratorium: 04.04.2023 badani: 04.04.2023 badas: 04.04.2023
‘Wyniki badai
Parametr Jednostka | Wynik/rezultat | niepewnosé do m:sz,nﬁ g | ZEodnofciz | Metoda badawcza
pomiara pomisrn P wymaganiami
Barwa mg/l Akceptowalus praez PN-EN ISO 7887:2012
2,5 locptowalna Bocemary ool +Ap1:2015-06 ; metoda D
przez konsumentéw i 425 nieprawidiowych zmien <
bez niepra\gvid&owych 5 (pozdmwumﬁ; tgdz:e .........
zmian mgPr/dm’)
przez konsumentSw i nicprawidtowych zmian uproszczona, parzysta,
bez nieprawidtowych - \wazbér niewymuszony
zmian
Smak TNF <1 al walny Ahwwahyfl:: mEN 1622:2006
przez konsumentéw i nieprawidiowych zmian
bez nieprawidlowych -
Zmian
Odczyn pH ' 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
A/Z
7.6 10,1 R R
Jon amonowy mg /1 0,50 PN-ISO 7150-1:2002
0,055 +0,007
Azotany mg /1 50 PN-82C-04576/08
A/Z
0,787 *0,115 (norma wycofana bez zastgpienia)
Azotyny L | | 05 PN-EN 26777:1999
Alz
| <0,050 0,050 40,010+
Utlenialno$é z KMnO, | mg/ 5 PN-EN ISO 8467:2001
AZ
0,80 +0,22

Wyniki odnosz si¢ wylgeanie do pobrenej i przebadanej prébki. Zlecenfodawea ma prawo do zgloszenia skargi w ciggu 7 doi od dnia ofrzymania Sprawozdania z badar,
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci. Sprawozdanie Nr 23/129/2/278 Strona 1z2



Chlorki |mg/l 250 PN-ISO 9297:1994
| A/Z
| 6,63 +0,96
l —
Twardo$é mg/l CaCO; | 60-500 PN-ISO 6059:1999
. AZ
169 +24
Zelazo ‘ug/l 200 Teat HACH LCW 021
| Wyd.3- 03/2022
‘ 52 +15,0 ‘ -
AlZ
Mangan pel ' so Test HACH LCW 032
| Wyd.1-11/2019
<20 20 +5 %+ -
NZ
Siarczany mg/l 250 Test HACH LCK 153,353
Wyd.1-10/2019 -
<40,0 40,0 +6,0 ** AZ ‘
Przewodnosé uScm? 2500 PN-EN 27888:1999
NZ
elektryczna 606 +59 ‘
Metnosé NTU 1 PN-ENISO 7027-1:2016-09‘
AZ
<0,20 0,20 0,06 | . '
Liczba bakterii grupy §tk/100m1
coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
0 —_ 0 +A1:2017-04
AZ
Liczba bakterii E. coli | jt/100ml |
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
0 —_— 0 +A1:2017-04
AZ
Liczba paciotkowcéw | jtk/100ml
katowych = 0 — o | . PN-EN ISO 7899-2:2004
AZ
Ogo6lna liczba ti/ml
mikroorganizméw w | . Bez nicprawidlowych PN-EN ISO 6222:2004
22°C nie wykryto . Sz mm Z)OWY s
| |

Pomiar pH w 18,4 °C

Uwagi do prébki Nr 23/ 18|9/WIZ Przewodnos¢ (25°C) — pomiar w 18,4 °C — automatyczna kompensacja temperatury.

1} Wertodci dopuszezalne podano zgodnic z chowizzujgcymi przepisami prawa ~ Roaporzgdzenie Ministra Zdrowis z dnis 7 grudnia 2017 w sprawie wody przeznaczonej do spozycia praez hadai, -
2)  Zaleca sig, sby ogblaa liczba mikroorganizméw nic przekraczata; 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci oraz 200 jth/1m] w kranie konsumenta.
3)  Metoda badaweza PN-77/C-04584 A (norma wycofana, bez zastapienia)

A ~metoda akredytowana; N — metoda nieakredytowana; Z - metoda zatwierdzona przez PPIS w Krotoszymic

Laboratorium posiada zatwierdzente PPIS w ON-HI.904.1.3.2022 z dnia 14.04.2022 do prowadzenis badad w zakresie badania pribek wody przeznaczone] do spozycia przez Indzi.

Wyniki podano wraz z oszacowang nicpewnoiciy rozszerzong, obliczong dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufnodci P okelo 95%.

Niepewnodé badah mikrobialogicznych podano zgodnie z PN--EN ISO 19036:2020-04 i jest wyrazona w wartofciach rzeczywistych w przedziale od-do. Wynik ze znakiem ,.<” Iub ,>* oznacza, e jest to wynik
ponizej, lub odpowiednio powyzej zakresn badewczego Laboratorium.

# rezultat pomiaru ponizej granicy oznaczalnodei akredytowanej metody
N £ iy

Niepewnotd podana dle dolnej granicy zak pomizroweg: y _.,,'metody,bgdwejjednm\iegmnicqmcwﬁaﬂoédwegomemdywdmnnejwdokmqﬁeodnisimh
** Niepewnodé podana dla dolnej granicy zakresn p g0 akredy ;j metody , bedace jednoczednie granicy ia iloéciowego wyznaczony ekspery Infe przez Lat i
#** Niepewnoé podana dlz gémej granicy pomiarowego akredytowanej metody.

Laboratorium 2ie ponosi adpowiedzialnodei za sposéb pobieranych probek woh praez Zlecmiodaweg

F

STAI;SZIX:%S ’fE_CJALISTA "
S. \,y TACHUM STARSZ , LABORANT
mgr ini. _/;amm Pawlak tlo
' mgr Aina Jlarkq
Osoba autoryzujgca Osoba zatwier{lzajgca
koniec sprawozdania : 7

Data sporzadzenia sprawozdania  13.04.2023

Wyniki odroszg si¢ wylgeznie do pobrane; i przebadanej prébki. Zleceniodawca ma prawo do zgloszenia skargi w ciagu 7 dni od doia otrzymania Sprawozdania z badmn.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w catofici,

Sprawozdanie Nr 23/129/Z2/278 Strona 222
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Laboratorium SGS Polska BADANIA
Pracownia Srodowiskowa AB 313
43-200 Pszczyna

ul. Cieszyriska 52A

Strona nr 1/3 Pszczyna 2023-04-13
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SE/41008/04/2023 RO A0 0
Zieceniodawca ID: 1514 |

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Rawicka 41
63-700 Krotoszyn

Podstawa realizacji |
Zlecenie z dnia: 2023-02-17, numer systemowy: 23006539

Obszar badarf: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
Cel badari: potwierdzenie spefnienia wymagari
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
094855/04/2023 MZWIK w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski Woda uzdatniona
SUW Wymyslowo - woda podawana do sieci

Dane zwiazane z pobieraniem prébek

Nr laboratoryjny
prébki Data pobierania Prébkobiorca Identyfikacja metody pobierania
094855/04/2023 2023-04-04, godz.10:20 Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacji
Plan pobierania dostepny u Klienta, odpowiedzialnego za pobieranie probek.
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badafi 1
2023-04-06, godz.10:16 2023-04-06 2023-04-12
Uwagi '
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezefi.
SGS Polska Sp. z 0. o, Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimlarea 3 mgr Klaudia Stomka
NiP: 5860005608 specjalista ds. obsiugi klienta
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
4t i [;;(a“;.c]g; R | Laboratoria:

o | Pszczyna  43-200, Cieszyriska 52a T +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 | Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a
Poznah 60689, Obomicka 330 448 32 449 2500 v/ +48 61 820 4031 Pila 64920, Na Leszkowie 4
Wractaw 54-424, Muchoborska 18 1 +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo  13-200, Hallera 35
Lezajsk 37300, Wierzawice 874 448 32 449 2500 1448 17 241 1381 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczacin  70-661, Gdariska 16 B 44891 421 3517 144891 421 3517

I — www.pl.sgs.com
Mamber of the SGS Group {SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KraJowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334
Kapital zakladowy 27 167 800,00 z!



Strona nr 2/3

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/41008/04/2023

Pszczyna 2023-04-13

Wyniki/rezulta i g B Dopuszczaine
Oznaczany parametr Jednostka L Wi 4 ybadﬂﬂ v y :::::::::: g E E ::an:sci NDS)
cedawozel 094855/04/2023 1)) - H :tg wskaznikéw
Chrom (Cr) nghl PN-EN SO 17294-2:2016-11 <4,0* +0,4 PS | BS £50
(A),(ZPS)
Ofow (Pb) ngll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0% +0,1 PS | BS <109z 18
(A).(ZPS)
Kadm (Cd) pg/! PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,30% +0,03 PS | BS s5
(A),(ZPS)
Miedz (Cu) mg PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <0,0020* +0,0002 PS|BS| s20%i%9218
(A),(ZPS)
86d (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 15,8 2.4 PS | BS <200
(A),(ZPS)
Magnez (Mg) mgfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 16,3 1,7 PS | BS 7-125821D
(A),(ZPS)
Glin (Aluminium) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10,0* 1,5 PS | BS <200
(A).(ZPS)
Nikiel (Ni) pgfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <5,0% +0,5 PS | BS 209218
(A).(ZPS)
Arsen (As) pghl PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 1,2 10,2 PS | BS <10
(A),(ZPS)
Selen (Se) ng/ PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <2,0* +0,2 Ps | BS 510
(A).(ZPS)
Antymon (Sb) ngfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0% +0,1 PS | BS s5
(A),(ZPS)
Bor (B) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,050"* +0,005 PS | BS <1,0
(A),(ZPS)
Fluorki (F?) mgfl ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,32 +0,07 Ps | BS <15
Bromiany ught PN-EN ISO 15061:2003 (A},(ZPS) <5,0% +1,3 PS | BS 103218
Cyjanki pg/l PN-EN ISO 14403-2:2012 <15% +4 PS | BS <50
(A),(ZPS)
Rigé (Hg) ugil PN-EN ISO 17852:2009 (A),(ZPS) <0,050% 0,013 PS | BS <1,0
Benzo(a)piren ug/l PB-DAO-13 (A),(ZPS) <0,003"* 10,001 PS | BS <0,010
Suma wielopierscieniowych et} PB-DAO-13 (A),(ZPS) <0,024# +0,008 PS| BS <0,10 9218
weglowodoréw aromatycznych
(WWA) )
Epichlorohydryna pgfl PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) <0,080% +0,021 PS | BS <00 N z18
Benzen gl PN-ISO 11423-1:2002 (A),(ZPS) <0,30% +0,09 PS| BS <10
Suma trichloroetenu i g PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <2,0* +0,6 PS| BS <10
tetrachlorostenu
1,2-Dichloroetan nofl PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,80% +0,24 PS| BS <30
Trichlorometan (Chloroform) mgil PN-EN ISO 10301:2002 (A).(ZPS) <0,001% +0,001 PS|BS | =<00302="P
;I'n')halometany - ogélem (suma THM) gl PN-EN ISO 10301:2002 (A) (ZPS) <4,0% 11,2 PS|BS | <100 10218
XV,
Suma pestycyddw * ugh PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,44% 0,14 PS|BS | <0509i®21B
Liczba Clostridium perfringens jtk/100mi PN EN ISO 14189:2016-10 0 - PS| BS 0¥=21¢
tacznie ze sporami (A),(ZPS)
jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07 12.2017r. w sprawie jako{ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,
poz. 2294)
SGS Polska Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa,

ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/41008/04/2023

415)218 Wartos¢ stosuje sie do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg

pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by byla reprezentatywna dla $redniej tygodniowej

spozywanej przez konsumentéw, z uwzglgdnieniem okresowych krétkotrwatych wzrostow stezen;

Warto$¢é dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.
Nie wigcej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanéw jest réwne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartoéci siarczan6w
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mgfl; warto$é zalecana ze wzgledoéw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozgdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupeiniania minimalnej zawartosci podanej w niniejszym zatgczniku przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

W miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do osiggniecia nizszej wartosci

Warto$¢ oznacza sume stezen wyszczegdinionych zwiazkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fiouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkiadu i reakgji.
Nalezy oznacza¢ jedynie te pestycydy, ktérych wystgpowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.
Suma pestycydéw oznacza sume poszczegélnych pestycydéw wykrytych i oznaczonych ilo$ciowo w ramach monitoringu.

W miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do osiggnigcia nizszej warto$ci. Trihalometany - ogétem
(suma THM) - warto$¢ oznacza sume stezen zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).

Warto$é odnosi sig do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodg,

Wartos¢ stosuje sig do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg

pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla reprezentatywna dla $redniej tygodniowej

spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krotkotrwalych wzrostow stezen.

W punkcie czerpainym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

Nalezy bada¢ w wodzie pochodzacej z ujeé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia

dopuszczalnych wartosci nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajgcego z

obecnosci innych mikroorganizméw chorobotwérczych, np. Cryptosporidium.

6) z.1D

3) 2.1B
9) .18

6)i8)z18

3)i10) z.1B

1) z1B

4z 18

2)z 1D
3) z1C

Normal/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PB-DAO-13 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021

PB-DAO-13 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021; “ Suma WWA jako suma stezen zwigzkéw:
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

PN-EN 1SO 10301:2002 ® Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezen zwigzkw: trichlorometan, bromodichlorometan,
dibromochlormetan, tribromometan

PN-EN 1SO 6468:2002 ® suma pestycydéw jako suma stezen zwigzkéw: 4,4'-DDD; 4,4'-DDE; 4,4-DDT; 2,4-DDD; 2,4'-DDE;
2,4'-DDT; alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen,
aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychior,
cis-chlordan, trans-chlordan)

Objas$nienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr NS-HK.9011.4.36.2022 z dnia 26.10.2022r.)
Miejsce wykonania badar: PS - Pszczyna
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionka pochyla.
# - rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczajg uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana warto$é to
dolna granica oznaczalnosci (y) wraz z odpowiadajgcs tej wartosci niepewnoscig (yU) (w przypadku ilosciowych analiz fizykochemicznych).
Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru opiera sig na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdlczynnik k=2, zapewniajac poziom ufnosci
okoto 95%. Niepewnosé podano dia analizy.
Autoryzowat:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dzialu Analiz Organicznych

SGS Polska Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:
https:/iwww.sgs.pl/pl-pliterms-and-conditions), w oparciu o ktdre zrealizowano usiuge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawea i wedlug Jego wskazdwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnogé jedynie przed Zleceniodawcg; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumier.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie Jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne i podiega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie cze$ciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wezystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych, otrzymanych probek. W przypadku, gdy w dokumencie
zaznaczono, e probki zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za pochodzenie, sposéb pobrania i
reprezentatywnosc probki.



