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SPRAWOZDANIE Z BADAN nr 23/203/Z/740

Integralng czescig tego sprawozdania sa sprawozdania nr SB/88947/07/2023 i SB/88951/07/2023

BADANIA

AB 1762

Nr zlecenia:
Nr prébki:

Data zlecenia: 06.06.2023
23/203/Z

2329VWIZ Qtrzelcach Wielkich

Zleceniodawca

Miedzygminny Zwigzek Wodociggoéw i Kanalizacji w

Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski
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Miejsce pobrania:
Osoba pobierajaca:
Obiekt badania:
Metodyka pobierania:

Metoda pobierania:

Data/godzina pobrania:

Blok mieszkalny, ul. Szkolna 2a Pudliszki

06.06.2023 - 11:30

Weronika Kalak -pracownik ZWiK (uprawnienie WSSE Wroctaw z dnia 1.06.2022)

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

woda do picia — PN-ISO 5667-5:2017-10 (A), woda do oznaczefi mikrobiologicznych — PN-EN ISO

19458:2007 z wyl.p.4.4.4, 4.4.514.4.6 (A)

reczna

Stan prébki: Temperatura prébki w momencie Data dostarczenia prébek do Data rozpoczecia Data zakoticzenia
zgodny z wymaganiami  pobrania ? [°C]: 14,5 0,1 laboratorium: 06.06.2023 badan: 06.06.2023  badan: 09.06.2023
Wyniki badan
Probka Nr  23/291/W/Z Wartosé Stwierdzenie
Parametr Jednostka | Wynik/rezultat | niepewno§é | dopuszczalna | zgodnosciz Metoda badawcza
pomiaru pomiaru D wymaganiami
Barwa mg/l 5 akceptowalna Akceptowalna praez PN-EN ISO 7887:2012
przez Hpemee S e +Ap1:2015-06 ; metoda D
konsumentoéw i bez +2.5 (pozadanawartoséw | ... A/Z
. : wodzie u konsumenta do
nieprawidiowych 15 mgPt/dm®)
zmian
Zapach TON <1 akee Akceptowalny przcz PN-EN 1622:2006
ptowaln; k téw i bez
przez konsumentézv i sieprewidlowych aien Melt)(()’)da Uproszczona, parzysta,
bez nieprawidtowych - WZ T MEWYmMuSzony
zmian
Smak TON <1 akee Akeeplowalay pracz PN-EN 1622:2006
ptowaln k tow i bez
przez konsumenté\}:/ i nie}:)rx;,s;;:gwy‘:}: zmian | ... Metqda pproszczona, parzysta,
bez nieprawidlowych e ;7; OF fewymuszony
zmian
pH 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
......... A/Z
7.1 +0,1
Stezenie mg/l 0,50 PN-ISO 7150-1:2002
P2 e o | | R (A | (I AZ
R <0,025 0,025 £0,004%*
Stezenie azotanow mg/l 50 PN-C/04576-08:1982
A/Z
4,03 +0 ,5 9 {porma wycofana bez zastapienia)
Stezenie azotynow mg/l NO; 0.5 PN-EN 26777:1999
A/Z
<0,050 0,050 £0,010%« | | 7
Indeks mg/l 5 PN-EN ISO 8467:2001
nadmanganianowy | | | | L A/Z
(utlenialnosé z 1,8 +0,6
KMnOy4) |

Wyniki odnoszg si¢ wylacznie do pobranej i przebadanej prébki. Zleceniodawca ma prawo do zgloszenia skargi w ciagu 7 dni od dnia otrzymania Sprawozdania z badar.
Bez pisemne;j zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
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Stezenie chlorkow mg /1 250 PN-ISO 9297:1994
A/Z
453 w2 |
Sumaryczna zawarto$¢ | mg/l 60-500 PN-ISO 6059:1999
wapnia i magnezu 495 e || A/Z
(twardos¢ ogdlna)
Stezenie zelaza ug/ 200 EEZS\tN H(;;EII‘-;IV I
. yd.3-
0golnego 20 16 3
A/Z
Stezenie manganu ng/l 50 Test HACH
LCW 032 wyd.1-11/2019
16 +5 - LCW 532 wyd .1-03/2020
A/Z
Stezenie siarczanéw | mg/l 250 Test HACH
________ LCK 153 wyd.1-10/2019
202 +31 LCK 353 wyd.1-10/2019
A/Z
Przewodnosé pS/cm 2500 PN-EN 27888:1999
le nawlasciwa | | ... | .. | . A/Z
elektryczna wlasciwa 1183 1114
Metnosd NTU 1 PN-EN ISO 7027-1:2016-09
A/Z
|
| <0,20 0,20 £0,06 ** | | .
Liczba bakterii z grupy | jtk/100ml
coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
0 — o | . +A1:2017-04
A/Z
Liczba Escherichia jtk/100ml
coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
0 —— o | +A1:2017-04
A/Z
Liczba Enterokokéw | jtk/100ml
kaio\_avych p 0 —_ | PN-EN ISO 7899-2:2004
(paciorkowcow) A/Z
Ogolna liczba jtk/ml
mikroorganizméw w 4 29 Bez nieprawidtowych PN-EN ISO 6222:2004
22°C 2:9 | R A

Uwagi do prébki Nr 23/291/W/Z  Przewodnos¢ (25°C) — pomiar w 21,6 °C — automatyczna kompensacja temperatury.

Pomiar pH w 21,6 °C

h

1)  Wartosci dop Ine podano zgodnie z iazujacymi przepisami prawa — Rozporzg
2)  Metoda badawcza PN-77/C-04584 A (wycofana, bez zastapienia)
3)  Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci oraz 200 jtk/1ml w kranie konsumenta

e ET

Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

A - metoda akredytowana; N - metoda nieakredytowana; Z - metoda zatwierdzona przez PPIS w Krotoszynie

Laboratorium posiada zatwierdzenie PPIS w ON-HK.904.1.2023 z dnia 24.04.2023 do prowadzenia badai w zakresie badania prébek wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

‘Wyniki podano wraz z oszacowang niepewnoscig rozszerzena, obliczong dla wspétezynnika rozszerzenia k=2 przy poziomie ufnosci P okoto 95%.

Wynik ze znakiem ,,<” lub ,>” oznacza, Ze jest to wynik ponizej, lub odpowiednio powyzej zakresu badawczego Laboratorium.

Niepewnos¢ badaf mikrobiologi ch podano zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 (norma nieaktualna) i jest wyrazona w wartosciach rzeczywistych w przedziale od-do. Wynik ze znakiem ,,<” lub ,,>” oznacza,
g jest to wynik ponizej, lub odpowiednio powyzej zakresu badawczego Laboratorium.

* Niepewnos¢ podana dla dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody , bedacej jed $nie granica ia ilociowego metody wsk j w dok dniesieni

** Niepewnos¢ podana dla dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody , bedacej jed $nie granicg ¢ ia ilo§ciowego wyznaczong eksperymentalnie przez Laboratorium.
*** Niepewnos¢ podana dla gémej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.

Lab ium nie ponosi odpowiedzialnosci za sposéb pobieranych prébek dostarczonych przez Zleceniodawce

i *3<77:f;m

Data sporzadzenia sprawozdania 21.07.2023 Osoba gutoryzujaca Osoba zat}r}ierdzaj gca
koniec sprawozdania

Wyniki odnosza sig wylgcznie do pobranej i przebadanej prébki. Zleceniodawea ma prawo do zgltoszenia skargi w ciagn 7 dni od dnia otrzymania Sprawozdania z badar.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosei. Sprawozdanie Nt 23/203/2/740 Strona2z2
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Laboratorium SGS Polska y \x BADANIA
Pracownia Srodowiskowa AB 313

43-200 Pszczyna
ul. Cieszyriska 52A

Strona nr 1/4 Pszczyna 2023-07-20
SPRAWOZDANIE Z BADAK NR SB/88047/07/2023 0 A
Zleceniodawca ID: 1514 ‘

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.0.
ul. Rawicka 41
63-700 Krotoszyn

Podstawa realizacji |
Zlecenie z dnia: 2023-06-06, numer systemowy: 23016524

Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294}
Cel badan: | potwierdzenie spefnienia wymagari
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
146558/06/2023 MZWIK w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski Woda uzdatniona
Pudiiszki, ul Szkolna 2A, blok mieszkainy

Dane zwiazane z pobieraniem prébek

Nr laboratoryjny
probki Data pobierania Prébkoblorca Identyfikacja metody poblerania
146558/06/2023 2023-06-06 Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacji
Plan pobierania dostepny u Klienta, odpowiedzialnego za pobieranie prdbek.
Data rejestraciji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakonczenia badan |
2023-06-13, godz.09:57 2023-06-13 2023-06-16
Uwagi ]
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. o. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, u). Jana Kazimierza 3 mgr Anna Okreta
NIP: 5860005608 specjalista ds. projektéw srodowiskowych
Laboratorium SGS Poiska pec) proj wy!
43-200 Pszczyna, ul. Cieszytiska 52a

tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

z0.0. | Environment, Hesith & Safety
3 | Lokslizacje: Laboratoria:

* Pszczyna  43-200, Cieszyniska 528 1 +48 32 449 2500 48 32 447 2072 Pszczyne 43-200, Cigszyniska 52a
Poznah 60-689, Obornicka 330 £ +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4037 Pila 84-920, Na Leszkowie 4
Wroclew  54-424, Muchoborska 18 1 +48 32 449 2500 f+48 71 358 7562 Dzistdowo  13-200, Hallers 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 448 32 449 2500 f+48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szezecln 70-681, Gderiska 16 B 1448 91 421 3517 f +48 91 421 3517

www.pl.sgs.com
Member of the $GS Group (SGS SAl

NiP 586-000-56-08, REGON 0001442583, S5d Rejonowy dla M. §t. Warszawy w Warszawie, Xil Wydziat Gospodarczy Krajowsgo Rej Sadowego nr KRS 0000027334
Kapital zakladowy 27 187 800,00 2
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Pszczyna 2023-07-20

niki/rezul % 8 Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka Ident{ﬂakacja metody wyb’“’"‘ (y')my :::sp:ew:::: gg E. :artoéci (NDS)
dawcze] 146558/06/2023 (V) s -;l § wskaZnikéw
Chrom (Cr) pgll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <4,0 +0,4 PS | MW <50
(A)(ZPS)
Oléw (Pb) pgll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 £0,1 PS | MW 1028
(A),(ZPS)
Kadm (Cd) ng/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,30 0,03 PS [ MW £5
(A).(ZPS)
Miedz (Cu) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 0,0025 +0,0003 PS[MW| <204919218
(A).(ZPS)
S6d (Na) mg# PN-EN ISO 17284-2:2016-11 22,2 43,4 PS | MW <200
(A).(ZPS)
Magnez (Mg) mgfl PN-EN ISO 17204-2:2016-11 31,6 3,2 PS (MW | 7.125920
{A).(ZPS)
Glin (Aluminium) poll PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 <10,0 1,5 PS | MW <200
(A).(ZPS)
Nikiel (i) pgh PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <5,0 +0,5 PS | MW s204=7®
{A).{ZPS)
Arsen (As) pgh PN-EN ISO 17204-2:2016-11 <1,0 0,1 PS |MW <10
{A).(ZPS)
Srebro (Ag) mg/l PN-EN SO 17294-2:2016-11 <0,0020 +0,0002 PS[Mw| <g01 7@z
(A),(ZPS)
Selen (Se) ngfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <2,0 £0,2 PS | MW <10
(A).(ZPS)
Antymon (Sb) pgfl PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 10,1 PS | MW <5
(A),(ZPS)
Bor (B) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 0,064 0,007 PS | MW 10
{A).(ZPS)
Fluorki (F) mgll ISO 15923-1:2013 (A),ZPS) 0,17 0,04 PS | MW <15
Suma chloranéw i chlorynéw mg/l PN-EN ISO 10304-4:2022-08 <0,20 10,05 PS | MW £p,74 2z
(A).(zPS)
Bromiany ng/l PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) <5,0 +1,3 PS | MW <N z\
Cyjanki ngil PN-EN 1SO 14403-2:2012 <15 14 PS | MW <50
(A)(ZPS)
Rtgé (Hg) ng/l PN-EN ISO 17852:2009 (A),(ZPS) <0,050 0,013 PS | MW £1,0
Benzo(a)piren pgll PB-DAO-13 (A),(ZPS) <0,003 +0,001 PS | MW <0,010
Suma wielopierscieniowych ngil PB-DAC-13 (A),(ZPS) <0,024 +0,008 PS | MW <0,10 9218
weglowodoréw aromatycznych
(WWA) )
Epichlorohydryna pgfl PN-EN 14207:2005 (A).{ZPS) <0,060 +0,021 PS | MW 0,10 =18
Benzen gl PN-ISO 11423-1:2002 (A),(ZPS) <0,30 0,09 PS | MW 1,0
Chlorek winylu ugll PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,15 10,05 PS | MW <0,50 =1
Suma trichloroetenu i ug/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <2,0 10,6 PS | MW <10
tetrachloroetenu
1,2-Dichloroetan pg PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,80 £0,24 PS | MW £30
Trichlorometan (Chloroform) mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,0010 £0,0003 PS[MW| s00302% 1P
Bromodichlorometan mg/l PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,0010 +0,0003 PS|MW| <0,0152%1P
<Tri)halometany - ogstem (suma THM) ng/ PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <4,0 1,2 PS|MW | <100®' 10218
(XV]
Suma pestycydéw * pg/ PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,44 +0.14 PS [MwW| =<0509i8=18

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294}

SGS Poiska Sp. z o.
01-248 Warszawa, 1, Jain Kaz?ms?ri. 3

NIP: 5380005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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418 218 Warto$é stosuje sig do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednia metodg
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byta reprezentatywna dia $redniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostéw stezen;

Warto$¢ dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywno$cia korozyjng wody dla rur miedzianych.

8 =1D Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczanéw jest réwne lub wigksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawartosci siarczanéw
dopuszczalne steZzenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgleddw zdrowotnych — oznacza, Ze jest pozgdana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupeiniania minimalnej zawartosci podanej w niniejszym zalgczniku przez
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

) VE) 212 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materiaty i wyroby stosowane do dystrybuciji i uzdatniania wody zawieraja dodatek
srebra; Dopuszczalny zakres wartosci dla cieplej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania
zbiorowego moze wynosic do 0,05 mg/l.

=B W miarg mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do osiggnigcia nizszej wartosci

4 =10 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.

9 218 Wartoé¢ oznacza sume steZeil wyszczegdélnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

€18 =18 Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne {m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji.
Nalezy oznaczaé jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.

Suma pestycyddéw oznacza sume poszczegdlnych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

3 110) 218 W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do osiagnigcia nizszej wartosci. Trihalometany - ogétem
{suma THM) - warto$¢ oznacza sume ste2en zwigzkdw: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan {bromoform).

WEIR Warto$¢ odnosi sie do steZzenia pozostato$ci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

3z10 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeZeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

Yz 18 Warto$¢ stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg
pobierania prébek z kranu oraz pobranej w taki sposéb, by byla reprezentatywna dla sredniej tygodniowej
spozywanej przez konsumentdw, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych wzrostéw steZen.

2z 1D W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

Normaiprocedura badawcza Data, wersja iflub informacje dodatkowe

PB-DAO-13 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021

PB-DAO-13 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 23.02.2021; “ Suma WWA jako suma stezen zwiazkow:

benzo(b)fluoranten, benzo(kjfluoranten, benzo{ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

PN-EN 1SO 10301:2002 ¢ Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezer: zwiazkéw: trichlorometan, bromodichlorometan,

dibromochlormetan, tribromometan

PN-EN ISC 6468:2002 ) Suma pestycydéw jako suma stezen zwigzkow: 4,4'-DDD; 4,4-DDE; 4,4-DDT; 2,4-DDD; 2,4'-DDE;

2,4'-DDT; alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen,
aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor,
cis-chlordan, trans-chlordan)

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr NS-HK.9011.4.36.2022 z dnia 26.10.2022r.)
Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna

Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkq pochyla.

Rezultaty badania wskazane w kolumnie ,Wynikifrezultaty badar (y)" poprzedzone znakiem (<) oznaczajg uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem
pomiarowym metody, gdzie podana warto$¢ to dolna granica oznaczalnosci (y) wraz z odpowiadajgca tej wartosci niepewnoscig (yU) (w
przypadku ilo$ciowych analiz fizykochemicznych).

Niepewno$é rozszerzona pomiaru opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik k=2, zapewniajgc poziom ufnosci
okolo 95%. Niepewno$é podano dla analizy.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Anatiz Nieorganicznych

SGS Polska Sp.z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul, Jana Kazimierza 3

NIP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska

43-200 Ps2czyna, ul. Cieszyfiska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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SGS Polska Sp. z o.
01248 Warszawa, . Jue xzaz?mi?r'za 3
NIP: 5360005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Ps2czyna, ul. Cieszyriska 523
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu -~

Ninigjszy dokument zostal wystawiony zgadnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:
hitps:/iwww.sgs.pl/pl-plterms-and-conditions), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrécié szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar i jurysdykeji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodaweq | wedlug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$é jedynie przed Zleceniodawes; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw | obowigzkéw
wynikajacych z zawartych porozumier.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, koplowanie czesci jest dopt Ine po uzyskaniu pisemne] zgody.

Wszystkie wyniki badali i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sig tylko do badanych, otrzymanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie
zaznaczono, Ze prébki zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i
reprezentatywnos¢ probki.
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Zleceniodawca ID: 1514

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Rawicka 41
63-700 Krotoszyn

Podstawa realizacji

Zlecenie z dnia: 2023-06-06, numer systemowy: 23016524

Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
‘Cel badan: potwierdzenie spetnienia wymagar
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
prébki zleceniodawcey
146558/06/2023 MZWiK w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski Woda uzdatniona
Pudliszki, ul Szkolna 2A, blok mieszkalny

Dane zwigzane z pobieraniem prébek

Nr laboratoryjny
prébki Data pobierania Prébkobiorca Identyfikacja metody pobierania
146558/06/2023 2023-06-06 Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacii
Plan pobierania dostepny u Klienta, odpowiedzialnego za pobieranie prébek.
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badarn Data zakoriczenia badan
2023-06-13, godz.09:57 2023-06-13 2023-07-20
Uwagi
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezer.
Badania realizowane poza zakresem dziatalnc$ci laboratoryjnej.
SGS Polska Sp. z 0. 0. Sporzadzil:
01248 Warszawa, ul. Jana Kszimierza 3 mgr Anna Okreta
NIP: 5860005508 specjalista ds. projektéw $rodowiskowych
Laboratorium SGS Polska pec] proj Wy
43-200 Ps2czynia, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

it ‘I'.nl;ulllzncle i Leboratoria:

Pszczyna  43-200, Clsszyrisks 528 ©.+48 32 449 2500 § +48 32 447 2072 Pszczyna  43-200, Claszyriska 52a

Poznat 60689, Obornicks 330 t +48 32 449 2500 /f 448 61 B20 4031 Piia 84920, Na Leszkowie 4

Wroclaw  54-424, Muchoborska 18 € +48 32 449 2500 §+48 71 358 7562 Dzialdowo  13-200, Hallera 35

Latsjsk  37-300, Wierzawice 874 t 448 32 449 2500 1448 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874

Szczecin 70-661, Gdangka 16 B t +48 91 421 3617 f +48 81 421 3617

www.pl.sgs.com
Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sqd Rejonowy dia M. 5t. Warszawy w Warszawie, Xli Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334
Kapitat zakladowy 27 167 800,00 2¢

.._T._ —
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Wyniki/rezultaty Niepewnosé £l 8 Dopuszczaine
Oznaczany parametr Jednostka ldent:failc(‘::i:z:rtody badafi (y) ot %E E wartosel o)
146558/06/2023 {U) s E £ wskaznikéw
<
SteZenie chloraminy mg/l PB-DPP-51 (NA) <0,04 10,02 PS | MW <0,5221C

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

DL W punkcie czerpalnym u konsumenta jeZeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami
Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PB-DPP-51 Procedura Badawcza wersja 01 2 dnia 21.01.2021r.

Objasnienia:

NA — metodyka nieakredytowana (poza zakresem dziatalnosci laboratoryjnej)
Miejsce wykonania badari: PS - Pszczyna
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyla.
Rezuitaty badania wskazane w kolumnie ,Wynikifrezultaty badar (y)” poprzedzone znakiem (<) oznaczajg uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem
pomiarowym metody, gdzie podana warto$¢ to dolna granica oznaczalnosci (y) wraz z odpowiadajgcy tej wartosci niepewnoscig (y+U) (w
przypadku ilosciowych analiz fizykochemicznych).
Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru opiera sig¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik k=2, zapewniajgc poziom ufnoéci
okoto 95%. Niepewno$¢ podano dla analizy.
Autoryzowat:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dzialu Analiz Nieorganicznych
SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszawa, ul, Jaga Kazimisrza 3

43-200 Ps2czyna, ul. Cieszyiiska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

-—---- Koniec dokumentu --—-

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne s3 na stronie:
https://www.sgs.pl/pi-pliterms-and-conditions), w oparciu o kidre zrealizowano ustuge. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowar i jurysdykeji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami paczynionymi ze Zleceniodawca i wedlug Jego wskazéwek, jeéli

takowe zostaly padane. SGS Palska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawes; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw

wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podiega $ciganiu w $wielle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciows jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badal i pomiaréw zestawione w ninigjszym dokumencie odnosza sig tylko do badanych, otrzymanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie
zaznaczono, 2e probki zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za pochodzenie, sposéb pobrania i
reprezentatywno$¢ probki.




